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экз. 1 Автомобиль: Scania Гос.№ В441РА-716, Прицеп Призм № ВВ5392-16

Паспорт качества № 22072
Газы углеводородные сжиженные топливные по ГОСТ Р 52087-2003

№ Наименование показателя Метод 
испытания

Норма Результат 
испытанияПТ ПА ПБА ПБТ БТ

1 Массовая доля компонентов, % ГОСТ 10679
Сумма метана, этана и этилена не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. 0,66
Сумма пропана и пропилена не менее 75 - - не нормир. не нормир. 54,00
в т.ч. пропана - 85+/-10 50+/-10 - - 0,00
Сумма бутанов и бутиленов не нормир. не нормир. не нормир. - - 0,00
Сумма бутанов и бутиленов - - - не более 60 - 45,27
Сумма бутанов и бутиленов - - - - не менее 60 0,00
Сумма непредельных углеводородов - не более 6 не более 6 - - 0,00

2 Объемная доля жидкого остатка при 20 С, % ГОСТ Р 52087 
п.8.2

не более 0,7 не более 0,7 не более 1,6 не более 
1,6

не более 1,8 < 0,7

3 Давление насыщенных паров, избыточное, 
МПа, при: 

ГОСТ Р 50994

температуре +45 С не более 1,6 не более 1,6 не более 1,6 не более 
1,6

не более 1,6 1,22

температуре -20 С не менее 
0,16

- не менее 
0,07

- - 0,00

4 Давление насыщенных паров, избыточное, 
МПа, при температуре -30 С 

ГОСТ 28656 - не менее 
0,07

- - - 0,00

5 Массовая доля ГОСТ 22985
Массовая доля сероводорода и меркаптановой 
серы, %

не более 
0,013

не более 
0,01

не более 
0,01

не более 
0,013

не более 
0,013

0,0013

в т.ч. сероводорода не более 
0,003

не более 
0,003

не более 
0,003

не более 
0,003

не более 
0,003

0,0003

6 Содержание свободной воды и щелочи ГОСТ Р 52087 
п.8.2

отс отс отс отс отс отс

7 Интенсивность запаха, баллы ГОСТ 22387.5 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 3
8 Запах ГОСТ Р 

52087-2018 п. 8.3
- характерны

й 
неприятный

характерны
й 

неприятный

- - 0

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.Паспорт качества не может быть полностью или частично воспроизведен 
без письменного разрешения лаборатории. Гарантийный срок хранения - шесть месяцев со дня изготовления.  Партия :966 м ³  Емкость: 
1,2,3,4,5,7,8,9,11,12

Проба отобрана из продуктопровода на АГЗП № 274  ООО "Татнефть-АЗС Центр"

Дата изготовления 25 июля 2019 г.

Продукт соответствует ГОСТ Р 52087-2018 марка "ПБТ"

Лаборант Сунгатуллина З.М.
подпись

Инженер по качеству Абрамова М.И.
подпись
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Приложение к паспорту качества № 22072
Газы углеводородные сжиженные топливные по ГОСТ Р 52087-2003

№ Наименование показателя Метод 
испытания

Норма Результат 
испытанияПТ ПА ПБА ПБТ БТ

1 Плотность при 15 С, кг/м³ * ГОСТ 28656 не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. 540
2 Октановое число ** ГОСТ EN 

589-2014
не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. не нормир. 92,6

* Согласно НК РФ гл. 22 "Акцизы" ** Согласно ТР ЕАЭС 036/2016
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